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Č.výkr.:ELEKTROINSTALACE - Rozváděč RH obvodové schéma E7 01
A4

OPVP 22/3
3xPV22 63A

OPVP 22/3
3xPV22 25A

A019 A109

LTN
80A/3/B

OPVP 22/3
3xPV22 25A

OPVP 22/3
3xPV22 40A

A118 B09

OPVP 22/3
3xPV22 25A

03/2016

MŠ Žižkova - rekonstrukce elektroinstalace

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

stávající kabelová na budově A
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Zapojení dle direktiv vydaných fa ČEZ !

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA : automatické odpojení od zdoje TN-C, TN-S


