
Před výkopovými pracemi je nutné zaměřit stávající sítě v zemi.

D3 = 48mm

stávající vedení VO

nové vedení VO 4Bx10 CYKY
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Celková délka nového vedení VO je 40,5m.
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Pískové lože

kabel 4Bx10 CYKY uložen v chráničce Kopoflex  v celé délce
vodič uzemnění FeZn 10mm2
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SO 401 - Veřejné osvětlení

Sloupy budou osazeny dle pokynů výrobce dodaných sloupů

sloupy VO 6m
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Zelená plocha musí být v souladu s ČSN 839031!
ČSN 839061 dostatečná vzdálenost výkopu .

3,2m

6,8m

12,3m

18,2m

Vzdálenosti podzemních sítí

A - Á uložení kabelů v zemi

NAPÁJENÍ : 3x240/400V + PEN, 50Hz AC
OCHRANA : automatické odpojení od zdroje TN-C


