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*

751%/7/10/R-EZ~E2/A _ Stard ul.&.p.

Krnov U Lazebnika 13 spel=Zné prostory

Zdroje elektrického proudu: ' .

a) vlasini generdtord (dynam) o celkovém vfkonu kVA
b) ciaf: = transformétor®t o celkovém v§konu ___kVA
c) jind zaFizent: kabeloy® vedenf wezuody Bz . kVA
transformétory ks . KVA kondenzétory KVAr
usmériiovale g ks kVA kondenzitory kVAr
Soustava -V, ochrana pied nebezpe&. dotyk. nap.:

' Soustava V, ochrana pied nebezpef. dotyk. nap.:

_Soustava - V, ochrana pfed nebezpe&. dotyk. nap.:

Instalovéno (p¥ipojeno]):

motord, svafefek- apod. celkem : ' , kW (kVA)

tepeinych spotfebi&l (i pFenosnfch) celkem : - kW .

Zérovkovych, zdFivkov§ch, vibojk. svitidel o celk. L0 kW

jingch spotiebitll nebo zaFizeni o celkem : kW (kvA)
" Colkovl instalovéino ) 198 ky -

Stav zafizeni se od posledni revize ze dne |~ .Z.2010 - zhor$il — zlepsil
PFi revizi odpojenoc vadné zaMizenf vnv.’. .o hylc :
Mg&fFeni izolafnich odporii pmvadsnopﬂstro]l : &,

B

MéFeni zemnich odporit provedeno pFistrojem ) . &
Dalsf pou¥ité pifstroje <°l.lict “.17-v-14 PU 195 .248 414

Celkovy posudek:: - icysnd =1.2a0720n7 men i nebezpedng osobdm.ani

ma

U

pPrVozZn

schopno
Jednotliv
=4 1 : P
Tato zpréva o revizi m4 2 stran
Polst piffloh: /. Polet vyhotoveni zprév:

51 Mahad€nf oo XirebnXin



Revidoveny zévod: - o . - - ]h L | .
‘e - .'-. - 1 3 ' ’ - - -“ : h-
-h‘. ; -- ol :-- . L = E - ] L ]



Revidoveny zévod: - - ' -0 s . EBHE ) |
Reviznt technik: B Sclav - _ ' | |
r_ . me”,mm“, . ‘ ) ‘



Zprava o revizi hromosvod(

Cislo: 8/2013

Pravidelna revize

Datum ukonéeni revize: 4fijpa2013 Podle normy:  CSN 341390, 332000
Mésto Krnov,odbor spravy
majetku mésta
Revizni technik: Hlavni ném.1 Krnov
Obytny dim Stara 7
jméno: Svénty Augustyn C.osvédCeni:  7341/7/10/R-EZ-E3B
adresa: Krnov, Svatovaclavska 20 o
rouzité pfistroje:
typ:  PU430 _ Cislo kalibraéniho listu: ~ 1392E - 07 B
Celkovy posudek: Vyhovuje
Komentar: Hromosvodni zafizeni na obytném domé Stara 7 je provedeno

dle CSN 341390, 332000.

Podet stran: 2
L |

Pocet pfiloh: -

Pocet vytiskl: 3

Rozdélovnik: 2x Mésto Krnov,odbor spravy majetku mésta, Hl.namésti 1 Krnov
1x Svénty Augustyn, Svatovaclavska 20, Krnov

-v%} L_*\Jk‘i =
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Provozovatel Revizni-technik
datum predani a podpis podpis a razitko
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Pocasi v posiednich 3 dnech: polojasno

Okolni piida: navazka

Budova je chranéna hiebenovou soustavou,kominy
pomocnymi jimaci.Kovové hmoty a televizni anténa jsou
uzemneény napojenim na hromosvodni zafizeni pomoci
vodice a svorek SO,SS,SJ.

V Krnové dne 4.fijna 2013

) Pocet Zemni¢
2 Druh objektu, stavebni material a krytina, popis
® hromosvodu, vétsi kovové hmoty a zpuisob = Svody: material 5 odpor
8 uzemnéni, zji$téné zavady apod. S [ 3 a prifez % | [ohm]
’E & g "
(<) = wn
o

1|1Obytny dim Stara 7 2 |Fe50/10 4

Budova zdén4, krytina eternit,strecha sedlova a pultova Fe50/10 5
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Strana 1.
ZPRAVA O REVIZI PLYNOVEHO ZARIZENI
podle vyhl. 85/78 CUBP

Ev. €. opr.: 5347/7/06/ PZ-R-111.V.VL.VII

Datum provedeni revize: 27.09.2012 Cislo revize: 18/12
Pm
Nazev a sidlo organizace Jméno a piijmeni revizniho technika

(oznaceni provozu.popf.objektu)
TOMAS NIKU

Odbor spravy majetku mésta Krnov Evidenéni ¢islo osvédéeni
Objekt - Stara 7 12933/7/09/R-PZ-C,E,F,G

79401 Krnov

Druh revize: PROVOZNI*)  ¥YEHOZ)

Oznaceni zarizeni (pfedmét revize) : NLT rozvod ZP-domovni plynovod-spoletné prostory.

Druh zafizeni: F.

Za provozovatele se zacastnil: p. Niku

Celkové zhodnoceni zafizeni : Zafizeni je schopno bezpecného provozu

Zprava obsahuje_2 _ strany.

V_ Kroveé dne 27.09.2012 R—PZ'C'E'F'

\ 2\ do 12,2014

‘; .
\""o,-

- 1 . . ) Nl
Rozdélovnik: Ix mesto Krnov . . , ~inik phyrS ——
Ix Revizni technik Podpis a otisk razitka revizniho, tethnika,

prip.nazev organizace a ¢islo oprxavnéni




Strana 2
Revize ¢, 18/12

TECHNICKA ZPRAVA

A.Technické hodnoty revidovaného zatizeni.§ 8 pism. d vyhl. 85/78 Sb.
B. Udaje o mefeni a zkouskdch.§ 8 pism. e vyhl. 85/78 Sb.

C. Zjisténé zavady a nedostatky.névrh opatreni a Ihit k odstranéni,§ 8 pism. f.a.g vyhl. 85/78 Sb.

D.Udaje o odstranéni zivad z predchozich revizi,prip. kontrol..§ 8 pism. h vyhl. 85/78 Sh.

E. Zaznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni.§ 4 odst. 2 vyhl. 85/78 Sb.
F. Celkové zhodnoceni, § 8 pism. | vyhl. 85/78 Sb.

A /Pfedmétem revize je NTL rozvod ZP domovniho plynovodu od HUP.
Provozni pfetlak. 2.1 kPa.

HUP-kk -6/4*-kde-nika plechova dvifka —vedle vchodu do domu.
Plynovod vede od HUP pies priraz v obvodové zdi do domu. kde Je veden
lezatym rozvodem pod stropem sklepa. Ve sklepé jsou na hlavni rozvod
plynu-ukonéen zatkou-smérem k podlaze provedeny piipoje k plynome-
rum. Od plynomeért vedou plynovody pres prostory sklepa, a dale chod-
bou domu do jednotlivych byt

Hlavni rozvod plynu je svafovany provedeny z trub ocelovych.
Plynovody pro byty jsou :
3x-médéné lisovana, 3x-ocelové svafované.

Uzavéry plynomér- K800-1=-4x  kk 1+ 2x

Na plynomérné rampé je piipojeno 5 ks plynomér.
3x-G4  2x-G6  Ix-zatka,

Predmétem této revize nebyla kontrola plynovodi a spotiebici v jednotli-
vych bytech.

B/Zkousky a méfeni:
I. Vizualni prohlidka-celkovy fyzicky stav zafizeni-kontrola-ochrany proti
Korozi-natérd, uchyceni plynovoda,
. Manualni zkouska ovladatelnosti Jednotlivych uzaveri.
. Zkouska tésnosti viech dostupnych Sroubovanych Spoju a uzavérd pod
pracovnim pretlakem, prenosnym detektorem KD2.

L o

C/Zjisténé zavady: bez zavad
D/ p. Niku 2007.
E/ Nejsou vyzadovany.

F/ viz. strana 1.

Navrh terming

odstranéni zavad do:




